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Schemat poł ączeń sieciowych.
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 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Gmina OlszankaLegenda:

Kabel Ethernet UTP kat.5

IP: 10.0.0.101

Sterownik Schneider M340

PLC1

Szafa SZS1

POMIESZCZENIE FILTRÓW

N1
Switch EDS-308

UTP kat. 5

NF1-eth

IP: 10.0.0.102 Panel Magelis 10''

Drzwi szafy SZS1
Modbus TCP/IP

Szafka nanofiltracji

N2
Router GPRS
OnCell 5104-hspa

IP: 10.0.0.1

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

BUDYNEK ZGK Olszanka

HMI
Stacja wizualizacji
Asix

IP: 10.0.0.111

Komunikacja GPRS

N3

 


