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Obiekt

Szafa zasilająco-sterująca SZS1

XV051

SZS1-XV51-s

LSZ 3

LiYY 4x0.5mm2

187 6

Zawór zamknięty

zamknięty otwarty

Otwórz/Zamknij

XV51F1

3 1 2LEZ

M
1~

Y1N

N

PE

11

1214

SZS1-XV51-e1

YLY 4x0.75mm2

Y2 PE

EBRO E65WS

1

2

C2A

230 VAC

   

L24-5
+24VDC

-24VDC

A1

A2

XV51K1
PI84-2P-24VDC

Q0.10.00
OUD

K1-S10-A01

XV51K1

Zawór kulowy na powietrzu do 
zbiornika napowietrzania. Obwód XV051

 

175016-0301-041-00

Stadium

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Sprawdził:

Robert Jachimczyk

Prowadzący projekt

Paweł Pękala
Projektował:

Nazwisko Podpis

Nr rysunku

Skala

Branża:

Tytuł:

-

Gmina Olszanka

Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

Arkusz
PW

Data
07.2016

1/1

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

01

02

 
 ul. Wiejska 40

44-153 Łany Wielkie k/Gliwic, 
email: semako@semako.pl

P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.
 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

N

1 4LEGZ

Grzałka
antykondensacyjna

5W

230VAC

230VAC
1F4

OMY 2x0.75

IND
%I0.8.10

K1-S08-A11

Zawór otwarty

IND
%I0.8.09

K1-S08-A10

X1

S3 S4

X2 17 1X3 2

SZS1-XV51-e2

2 1

Zawór odcinaj ący na powietrzu do zbiornika napowietrzania - XV051
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Obiekt

Szafa zasilająco-sterująca SZS1

XV010

SZS1-XV10-s

LSZ 4

LiYY 4x0.5mm2

187 6

Zawór zamknięty

zamknięta otwarta

Otwórz/Zamknij

XV10F1

4 5 6LEZ

M
1~

Y1N

N

PE

11

1214

SZS1-XV10-e1

YLY 4x0.75mm2

Y2 PE

EBRO E65WS

1

2

C2A

230 VAC

   

L24-5
+24VDC

-24VDC

A1

A2

XV10K1
PI84-2P-24VDC

Q0.10.10
OUD

K1-S10-A11

XV10K1

Przepustnica odcinaj ąca na zasilaniu 
zbiornika ZP-1. Obwód XV010

 

175016-0301-042-00

Stadium

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Sprawdził:

Robert Jachimczyk

Prowadzący projekt

Paweł Pękala
Projektował:

Nazwisko Podpis

Nr rysunku

Skala

Branża:

Tytuł:

-

Gmina Olszanka

Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

Arkusz
PW

Data
07.2016

1/1

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

01

02

 
 ul. Wiejska 40

44-153 Łany Wielkie k/Gliwic, 
email: semako@semako.pl

P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.
 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

N

2 5LEGZ

Grzałka
antykondensacyjna

5W

230VAC

230VAC
1F4

OMY 2x0.75

IND
%I0.8.39

K1-S08-B08

Zawór otwarty

IND
%I0.8.38

K1-S08-B07

X1

S3 S4

X2 17 1X3 2

SZS1-XV10-e2

6 5

Przepustnica odcinaj ąca na zasilaniu zbiornika ZP-1 - XV010
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Obiekt

Szafa zasilająco-sterująca SZS1

XV011

SZS1-XV11-s

LiYY 4x0.5mm2

187 6

Zawór zamknięty

zamknięty otwarty

Otwórz/Zamknij

XV11F1

9 7 8LEZ

M
1~

Y1N

N

PE

11

1214

SZS1-XV11-e1

YLY 4x0.75mm2

Y2 PE

EBRO E65WS

1

2

C2A

230 VAC

   

L24-5
+24VDC

-24VDC

A1

A2

XV11K1
PI84-2P-24VDC

Q0.10.11
OUD

K1-S10-A12

XV11K1

Przepustnica na tłoczeniu pompy P003. 
Obwód XV011

 

175016-0301-043-00

Stadium

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Sprawdził:

Robert Jachimczyk

Prowadzący projekt

Paweł Pękala
Projektował:

Nazwisko Podpis

Nr rysunku

Skala

Branża:

Tytuł:

-

Gmina Olszanka

Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

Arkusz
PW

Data
07.2016

1/1

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

01

02

 
 ul. Wiejska 40

44-153 Łany Wielkie k/Gliwic, 
email: semako@semako.pl

P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.
 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

N

3 6LEGZ

Grzałka
antykondensacyjna

5W

230VAC

230VAC
1F4

OMY 2x0.75

IND
%I0.8.48

K1-S08-B21

Zawór otwarty

IND
%I0.8.47

K1-S08-B16

X1

S3 S4

X2 17 1X3 2

SZS1-XV11-e2

LSZ 98 7

Przepustnica odcinaj ąca na tłoczeniu pompy P003 - XV011
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Obiekt

Szafa zasilająco-sterująca SZS1

XV012

SZS1-XV12-s

10

LiYY 4x0.5mm2

187 6

Zawór zamknięty

zamknięty otwarty

Otwórz/Zamknij

XV12F1

10 11 12LEZ

M
1~

Y1N

N

PE

11

1214

SZS1-XV12-e1

YLY 4x0.75mm2

Y2 PE

EBRO E65WS

1

2

C2A

230 VAC

   

L24-5
+24VDC

-24VDC

A1

A2

XV12K1
PI84-2P-24VDC

Q0.10.12
OUD

K1-S10-A13

XV12K1

Przepustnica na tłoczeniu pompy P004. 
Obwód XV012

 

175016-0301-044-00

Stadium

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Sprawdził:

Robert Jachimczyk

Prowadzący projekt

Paweł Pękala
Projektował:

Nazwisko Podpis

Nr rysunku

Skala

Branża:

Tytuł:

-

Gmina Olszanka

Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

Arkusz
PW

Data
07.2016

1/1

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

01

02

 
 ul. Wiejska 40

44-153 Łany Wielkie k/Gliwic, 
email: semako@semako.pl

P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.
 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

N

10 7LEGZ

Grzałka
antykondensacyjna

5W

230VAC

230VAC
1F4

OMY 2x0.75

IND
%I0.8.50

K1-S08-B23

Zawór otwarty

IND
%I0.8.49

K1-S08-B22

X1

S3 S4

X2 17 1X3 2

SZS1-XV12-e2

LSZ 12 11

Przepustnica odcinaj ąca na tłoczeniu pompy P004 - XV012
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Obiekt

Szafa zasilająco-sterująca SZS1

XV018

SZS1-XV18-s

LiYY 4x0.5mm2

187 6

Zamknięta

zamknięty otwarty

Otwórz/Zamknij

XV18F1

15 13 14LEZW

M
1~

Y1N

N

PE

11

1214

SZS1-XV18-e1

YLY 4x0.75mm2

Y2 PE

EBRO E65WS

1

2

C2A

230 VAC

   

L24-5
+24VDC

-24VDC

A1

A2

XV18K1
PI84-2P-24VDC

Q0.10.13
OUD

K1-S10-A14

XV18K1

Przepustnica odcinaj ąca na obej ściu
przepustnicy regulacyjnej PV001. Obwód XV018

 

175016-0301-045-00

Stadium

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Sprawdził:

Robert Jachimczyk

Prowadzący projekt

Paweł Pękala
Projektował:

Nazwisko Podpis

Nr rysunku

Skala

Branża:

Tytuł:

-

Gmina Olszanka

Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

Arkusz
PW

Data
07.2016

1/1

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

01

02

 
 ul. Wiejska 40

44-153 Łany Wielkie k/Gliwic, 
email: semako@semako.pl

P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.
 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

N

11 8LEGZ

Grzałka
antykondensacyjna

5W

230VAC

230VAC
1F4

OMY 2x0.75

IND
%I0.8.55

K1-S08-B28

Otwarta

IND
%I0.8.54

K1-S08-B27

X1

S3 S4

X2 17 1X3 2

SZS1-XV18-e2

LSZ 1514 13

Przepustnica odcinaj ąca XV018  na obej ściu przepustnicy regulacyjnej PV001. 
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Obiekt

Szafa zasilająco-sterująca SZS1

PV001

SZS1-PV01-s

LiYCY 7x0.5mm2

67 5

zamknięty otwarty

PV01F1

16 17LEZ

M
1~

L1N

N

PE

SZS1-PV01-e1

YLY 4x0.75mm2

PE

EBRO E65WS
0,16 KW

1

2

C2A

230 VAC

+24VDC
2F5

Przepustnica regulacyjna ci śnienia wody na 
nanofiltracj ę. Obwód PV001

 

175016-0301-046-00

Stadium

Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji
Jankowice Wielkie i Michałów

Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie

Sprawdził:

Robert Jachimczyk

Prowadzący projekt

Paweł Pękala
Projektował:

Nazwisko Podpis

Nr rysunku

Skala

Branża:

Tytuł:

-

Gmina Olszanka

Projekt:

Inwestor:

Obiekt:

Arkusz
PW

Data
07.2016

1/1

Rewizja Opracował Opis Sprawdził Data

01

02

 
 ul. Wiejska 40

44-153 Łany Wielkie k/Gliwic, 
email: semako@semako.pl

P.W. "SEMAKO" Sp. z o.o.
 SEMAKO

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Elektryczna i AKPiA

Piotr Główka

N

12 9LEGZ

Grzałka
antykondensacyjna

5W

230VAC

230VAC
1F4

OMY 2x0.75

SZS1-PV01-e2

Zamknięta

IND
%I0.8.53

K1-S08-B26

Otwarta 

IND
%I0.8.52

K1-S08-B25

X1

S3 S4

X9 1X3 2

-

PE

Zadane położenie przepustnicy

QW0.6.1
INA

K1-S6-08

+

K1-S6-07

19 20

2-POSX1 3-POS

-

PE

Położenie przepustnicy

%IW0.4.3
INA

K1-S04-13

+

K1-S04-12

22 21

23X2 22

-24VDC

4-20mA 4-20mA

Aktualne
położenie przepustnicy

Zadane 
położenie przepustnicy

Kontroler

+24VDC
2F4

LSZ 1618 17

Przepustnica regulacyjna PV001 ci śnienia wody na nanofiltracj ę.

 


